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Kurzfassung 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit dem Wasserkraftpotenzial in Stadt und 

Landkreis Rosenheim, gleicht dieses mit dem momentan genutzten Potenzial ab und 

ermittelt daraus das noch verbleibende Ausbaupotenzial. Diese Berechnungen werden 

an allen Flüssen I. und II. Ordnung durchgeführt, die ganz oder teilweise im 

Betrachtungsgebiet verlaufen, welche dies sind, wird in [1] und [2] geregelt. Dazu 

gehören Inn und Mangfall (I. Ordnung), sowie Glonn, Attel, Murn, Kaltenbach, Ebrach 

und Moosach (II. Ordnung). Des Weiteren werden die Flüsse Prien und Sims (III. 

Ordnung) in die Betrachtung mit aufgenommen, da von diesen beiden Flüssen die 

mittleren Abflüsse bekannt sind. Die Laufwasserkraftwerke der betrachteten Flüsse 

liefern jährlich knapp 1.100 GWh elektrische Energie, das entspricht rund 80 % der 

gesamten, aus Wasserkraft gewonnenen Energie im Raum Rosenheim. Etwa 250 GWh 

pro Jahr, also gut 18 %, stammen aus Pumpspeicherkraftwerken, die in dieser Studie 

nicht berücksichtigt wurden. 

Das theoretische Potenzial (ĂLinienpotenzialñ) der betrachteten Fl¿sse betrªgt zusammen 

circa 1.816 GWh pro Jahr. Aufgrund verschiedener physikalischer, mechanischer, 

ökonomischer und nicht zuletzt ökologischer Gründe kann dieses Potenzial nicht 

komplett durch Wasserkraftanlagen zur Energieerzeugung genutzt werden. Es wird 

deshalb mit Hilfe verschiedener Beiwerte für jeden Fluss ein Bereich für das technisch 

nutzbare Potenzial abgeschätzt und mit dem bereits genutzten Potenzial verglichen. So 

kann der momentane Stand der Wasserkraftnutzung an jedem Fluss bewertet und 

ungenutzte Potenziale ermittelt werden.  

Befindet sich das momentan genutzte Wasserkraftpotenzial innerhalb dieses Bereiches, 

so kann von einer gut ausgebauten Wasserkraftnutzung gesprochen werden. Bei sehr 

starkem Ausbaugrad kann in Einzelfällen das abgeschätzte technisch nutzbare Potenzial 

auch überschritten werden, dies ist z. B. beim Inn der Fall. Es kann jedoch auch 

vorkommen, dass aufgrund verschiedener Umständen das minimale technische 

Potenzial nicht genutzt werden kann, dies liegt meist an ökologischen oder 

wirtschaftlichen Gründen, kann aber auch aufgrund konkurrierender Nutzungen 

(Hochwasserschutz, Besiedelung) der Fall sein. 

Der Inn besitzt mit 1.577 GWh pro Jahr das größte Potenzial, der Ausbaugrad am Inn 

kann als sehr stark bewertet werden, ungenutztes Potenzial ist hier nicht mehr 

vorhanden. Der zweitgrößte Fluss, die Mangfall, besitzt ein theoretisches Potenzial von 

164 GWh, das bisher ungenutzte Ausbaupotenzial beträgt zwischen 16,3 und 40,8 GWh 

pro Jahr. Die Prien verfügt über ungenutztes Potenzial von 2,65 bis 10,6 GWh jährlich, 

aufgrund des stark schwankenden Abflusses ist dessen Nutzung zumindest in Teilen 

unwirtschaftlich. Die Wasserkraftnutzung an Glonn, Sims und Moosach ist bereits gut 

ausgebaut, kann durch Ausbau bzw. Modernisierung vorhandener Anlagen jedoch noch 

etwas verbessert werden. Das technische Potenzial von Attel, Murn und besonders 
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Kaltenbach ist bisher nur wenig genutzt, was vor allem an den dort bestehenden FFH- 

und Naturschutzgebieten liegt. Die Ebrach verfügt ebenfalls noch über ungenutztes 

Potenzial, dies könnte durch die Reaktivierung stillgelegter und die Modernisierung 

vorhandener Anlagen genutzt werden.  
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Abk¿rzungsverzeichnis 

 

ezro Energiezukunft Rosenheim 

FFH Fauna-Flora-Habitat, europäisches Schutzgebiet im Natura 2000-Netzwerk 

GIS  Geoinformationssystem 

GWh Gigawattstunde 

LfU  Landesamt für Umwelt 

LRA Landratsamt 

NHN Normalhöhennull 

NSG Naturschutzgebiet 

PSW Pumpspeicherkraftwerk 

SKW Speicherkraftwerke 

SPA Special Protection Area, europäisches Vogelschutzgebiet im Natura 2000 

Netzwerk 

WKA Wasserkraftanlage 

WWA Wasserwirtschaftsamt 
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1. Einf¿hrung 

Die Wasserkraft gehört in Bayern zu den wichtigsten Energiequellen zur 

Stromerzeugung, rund 12.500 GWh werden jährlich in etwa 4.200 Wasserkraftanlagen 

(inklusive Pumpspeicherkraftwerken) erzeugt. Der Anteil am gesamten Stromverbrauch, 

der durch die Wasserkraft gedeckt werden kann, beträgt circa 15 % [3]. Mit 44 % liefert 

die Wasserkraft damit den größten Anteil an Strom aus regenerativen Energiequellen in 

Bayern [4]. 

Bis zum Jahr 2021 soll der Anteil regenerativer Energiequellen auf 50 % ausgebaut 

werden [4] [3], auch die Wasserkraft soll durch einen ökologisch verträglichen Ausbau 

noch vorhandener Potenziale ihren Anteil dazu beitragen. Die Vorteile der Wasserkraft 

bestehen dabei unter anderem in der permanent hohen Verfügbarkeit, verglichen mit 

anderen regenerativen Energieträgern wie Wind und Solarenergie [5]. 

Laufwasserkraftwerke dienen bei der Stromerzeugung als Grundlastkraftwerke, während 

Pumpspeicherkraftwerke auftretende Spitzenlasten decken. 

Derzeit werden in Stadt und Landkreis Rosenheim zusammen etwa 1.489 GWh 

elektrische Energie aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt [6]. Die durch Wasserkraft 

im Jahresmittel erzeugte elektrische Energie beträgt dabei circa 1.370 GWh pro Jahr. 

1.100 GWh davon werden regenerativ von den Laufkraftwerken der in der Studie 

betrachteten Flüsse erzeugt, weitere 256 GWh von Pumpspeicherkraftwerken, welche in 

dieser Studie nicht berücksichtigt wurden. 

An einer Erhöhung des Anteils regenerativer Energien am gesamten Strommix wollen 

sich auch Stadt und Landkreis Rosenheim beteiligen. Die Energiezukunft Rosenheim 

(ezro) ist ein Zusammenschluss der Hochschule Rosenheim mit verschiedenen 

regionalen Partnern aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung, der es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, die Energiewende in Stadt und Landkreis zu begleiten und zu unterstützen 

[7]. Ein Ziel der ezro besteht darin, bestehende regenerative Energiepotenziale zu 

ermitteln und aufzuzeigen. Hier knüpft diese Studie an: sie soll ungenutzte 

Wasserkraftpotenziale ermitteln, lokalisieren und aufzeigen ob und inwieweit diese 

genutzt werden können. 
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2. Vorgehensweise 

In der vorliegenden Studie wurden alle Flüsse I. und II. Ordnung betrachtet, die sich ganz 

oder teilweise im Landkreis Rosenheim befinden. Außerdem wurden einige Flüsse III. 

Ordnung in die Studie miteinbezogen, von denen genügend Kenndaten vorhanden waren 

um eine Untersuchung sinnvoll durchführen zu können. Ungenutzte Potenziale wurden 

anhand folgender Schritte ermittelt: 

 

I) Ermittlung der Grundlagendaten 

Die für die weiteren Berechnungen benötigten hydrologischen (Abflüsse) und 

topographischen (Höhenprofile) Werte der Flüsse werden ermittelt. 

II) Berechnung des vorhandenen technischen Potenzials 

Das vorhandene technische Potenzial eines jeden Flusses wird unter Zuhilfenahme 

von generischen Werten für Fallhöhennutzungsgrad, Abflussnutzungsgrad und 

Anlagenwirkungsgrad abgeschätzt. Diese Berechnung orientiert sich an der von 

Anderer et al. [8] in einer Untersuchung für das Umweltbundesamt verwendeten 

Methode. 

III) Ermittlung des momentan genutzten Potenzials 

Mit Hilfe von Daten über die bereits bestehenden Wasserkraftanlagen wird das 

momentan genutzte Wasserkraftpotenzial errechnet. 

IV) Berechnung des ungenutzten Ausbaupotenzials 

Durch eine Gegenüberstellung des technischen Wasserkraftpotenzials und des 

momentan genutzten Potenzials kann das derzeit ungenutzte Potenzial eines jeden 

Flusses abgeschätzt werden. 

2.1. Grundlagendaten 

Es gibt zwei grundlegende Methoden um das Wasserkraftpotenzial in Flüssen zu 

untersuchen: zum einen die Standortmethode, bei der die Ausbaumöglichkeit 

bestehender Anlagen untersucht wird und die Linienpotenzial-Methode, bei der das 

natürliche vorhandene Potenzial von Flüssen betrachtet wird [8]. In dieser Studie wurde 

anhand der Linienpotenzial-Methode gearbeitet um die Flüsse im Landkreis Rosenheim 

untersuchen zu können. Das Abflusslinienpotenzial, auch theoretisches Linienpotenzial 

genannt, bezeichnet dabei die maximale Energie, die ein Fluss unter Nutzung des 

gesamten Abflusses bereitstellt. Das Linienpotenzial kann aus dem mittleren Abfluss und 
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der Höhendifferenz eines jeden Flussabschnitts berechnet werden, Verluste sind dabei 

nicht berücksichtigt. Um die Berechnung für einen gesamten Fluss durchführen zu 

können, empfiehlt es sich ein Höhenprofil des Flussverlaufes zu erstellen und den 

mittleren Abfluss über den Flussverlauf zu ermitteln. 

In dieser Studie wurden die Flüsse hierzu von der Mündung aufwärts kilometriert, bzw. 

vorhandene Kilometrierungen verwendet, dazu wurden die GIS-Software FIN-View sowie 

Google EarthÊ verwendet. Auf Basis der Kilometrierung wurden mit Hilfe von Google 

Earth und vorhandener Daten des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim Höhenprofile 

aller Flüsse erstellt. Abbildung 1 zeigt als Beispiel hierfür das Höhenprofil der Murn. 

 

Abbildung 1: Beispiel für ein Höhenprofil (Murn) 

 

Mit Hilfe von Daten, die entweder durch das WWA und LRA Rosenheim zur Verfügung 

gestellt wurden oder die den Internetseiten des Hochwassernachrichtendienstes [9] und 

des Gewässerkundlichen Dienstes Bayern [10] entnommen wurden, wurde der mittlere 

Abfluss eines jeden Flusses ermittelt. Ein Beispiel für den Verlauf des mittleren Abflusses 

über die Länge eines Flusses zeigt Abbildung 2. Man erkennt, dass der Abfluss bis zur 

Mündung immer wieder ansteigt. An Punkten mit sprunghaften Anstiegen münden 

andere Flüsse oder Bäche. Da nicht alle Zuflüsse bekannt waren, wurde der restliche 

Anstieg des Abflusses zwischen zwei Messpunkten linear miteingerechnet. 
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Abbildung 2: Beispiel für ein Abflussdiagramm (Murn) 

 

Geoinformationsdaten zu den Landkreisgrenzen, zu Naturschutz-, FFH- und SPA-

Gebieten stammen vom Herausgeber der FIN-View Software, dem Bayerischen 

Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Daten zu 

vorhandenen Querverbauungen in den Flüssen wurden nach einer schriftlichen Anfrage 

vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zur Verfügung gestellt. 

 

2.2. Vorhandenes Potenzial 

Theoretisches Linienpotenzial 

Nach der Methode von Anderer et al. [8] wird in einem ersten Schritt die potenzielle 

Leistung (Linienleistung) für einzelne Bereiche i eines Flusses ermittelt. Dabei handelt es 

sich um einen rein theoretischen Wert bei Nutzung des gesamten Abflusses und der 

kompletten Höhendifferenz. Die Formel zur Berechnung der Linienleistung lautet: 
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iMQP ,,L  theoretische potenzielle Leistung eines Flussabschnitts i [W] 

wr  Dichte von Wasser (ca. 1.000 kg/m³) 

g  Erdbeschleunigung (9,81 m/s²) 

iMQ  mittlerer Abfluss im Streckenabschnitt i [m³/s] 

ihD  Höhendifferenz über dem Streckenabschnitt i [m] 

 

Das theoretische Linienpotenzial ergibt sich aus der Summe aller Teilleistungen der 

Flussabschnitte i entlang des zu untersuchenden Flusses multipliziert mit der Anzahl der 

Stunden pro Jahr. Es handelt sich dabei um die potenzielle Energie, die das komplette 

Wasser, das in einem Jahr den Fluss durchfließt, besitzt. Sie wird in der Einheit Wh bzw. 

GWh angegeben und kann wie folgt berechnet werden: 

 

h8760,,LL ÖS= iMQPE  

 

LE   Abflusslinienpotenzial [Wh] 

 

Technisches Potenzial 

Das theoretische Linienpotenzial kann aus technischen, ökologischen, ökonomischen 

und anderen Gründen niemals komplett in elektrische Energie umgewandelt werden. Der 

technisch nutzbare Anteil wird in der Literatur als technisches Potenzial oder technisch 

nutzbares Potenzial bezeichnet [8], [5]. Laut Giesecke [5] liegt das technisch nutzbare 

Potenzial eines Flusses bei 40 bis 50 % des theoretischen Linienpotenzials, kann in 

Einzelfällen jedoch auch auf 10 % absinken. Anderer et al. [8] verwenden zur 

Berechnung des technischen Potenzials den Anlagenwirkungsgrad, sowie den 

Fallhöhen- und den Abflussnutzungsgrad, siehe dazu Abbildung 3. In dieser Studie wird 

ebenfalls diese Methode angewendet. 
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Abbildung 3: Definition der Potenzialbegriffe [8] 

 

Der Fallhöhennutzungsgrad gibt an, welcher Anteil der gesamten Höhendifferenz an den 

Wasserkraftanlagen genutzt werden kann, dazu werden die Verluste durch Geschiebe im 

Fluss, das Überwinden von steinigen Sohlen und Verwirbelungen berücksichtigt. Der 

Fallhöhennutzungsgrad von stark ausgebauten Gewässern wird für große und kleine 

Flüsse getrennt angegeben und liegt zwischen 0,8 und 0,9 (große Flüsse) bzw. 0,35 und 

0,8 (kleine und mittlere Flüsse), wobei keine genaue Abgrenzung zwischen mittelgroßen 

und großen Flüssen angegeben wird. Das verbleibende Potenzial wird als Effektives 

Linienpotenzial bezeichnet [8] [11]: 

 

LHeff EE Ö=e  

 

effE   Effektives Linienpotenzial [Wh] 

He  Höhennutzungsgrad [-] 

 

Berücksichtigt man in der Berechnung auch noch den Anlagenwirkungsgrad, also den 

Wirkungsgrad der Turbine, des Getriebes, des Generators usw., erhält man das 

technische Rohpotenzial. Der effektive Anlagenwirkungsgrad ist unter anderem von der 
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Anlagentechnik, dem Wartungszustand und der mittleren Auslastung abhängig und liegt 

typischerweise zwischen 0,8 bei kleinen WKA und 0,85 bei WKA mit einer 

Ausbauleistung von über 1.000 kW [8]. Das Rohpotenzial berechnet sich wie folgt: 

 

AefftechnR, hÖ=EE  

 

technR,E   Technisches Rohpotenzial [Wh] 

Ah    Anlagenwirkungsgrad [-] 

 

Aufgrund von schwankenden Abflüssen kann nicht der gesamte jährliche Abfluss genutzt 

werden, die Größenauslegung von Turbinen geschieht zugunsten eines 

betriebswirtschaftlichen Optimums, welches sich daraus ergibt, dass Turbinen erst ab 

einem gewissen Mindestdurchfluss effizient arbeiten. Wählt man eine zu kleine Turbine, 

so kann nur ein kleiner Teil des gesamten Abflusses genutzt werden, während eine zu 

große Turbine bei geringen Abflüssen nicht wirtschaftlich arbeitet. Dieser Umstand wird 

mit Hilfe des Abflussnutzungsgrades bei der Berechnung des technischen Potenzials 

berücksichtigt. Der Abflussnutzungsgrad ist wiederum abhängig von der Größe des 

betrachteten Gewässers und beträgt bei kleinen Flüssen 0,5 bis 0,6 und bei großen 

Flüssen zwischen 0,7 und 0,8 [8]. Die Formel zur Berechnung des endgültigen 

technischen Potenzials lautet: 

 

volltechnR,techn eÖ=EE  

 

technE  Technisches Potenzial [Wh] 

volle   Abflussnutzungsgrad [-] 
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Bezeichnung Formel-
zeichen 

bei kleinen 
Flüssen bzw. 

Anlagen 

bei großen Flüssen bzw. 
Anlagen 

min. max. min. max. 

Fallhöhennutzungsgrad He 0,35 0,8 0,8 0,9 

Anlagenwirkungsgrad Ah  0,8 0,85 

Abflussnutzungsgrad volle  0,5 0,6 0,7 0,8 

Tabelle 1: Wirkungs- und Nutzungsgrade [8], [11] 

 

Tabelle 1 stellt die hier verwendeten Werte für Fallhöhennutzungsgrad, 

Anlagenwirkungsgrad und Abflussnutzungsgrad in Abhängigkeit der Fluss- bzw. 

Anlagengröße zusammen. Mit Hilfe dieser Werte kann für jedes Gewässer ein minimales 

und ein maximales technisches Potenzial abgeschätzt werden. Bei der Berechnung des 

minimalen Potenzials werden die Flussabschnitte, die sich innerhalb von 

Naturschutzgebieten (NSG) oder Natura 2000-Gebieten (FFH, SPA) befinden als Null-

Potenzial-Flächen betrachtet und nicht in die Berechnung mitaufgenommen. An 

manchen Flüssen stehen neben den erwähnten Schutzgebieten auch gesetzliche 

Regelungen, wirtschaftliche Erwägungen, konkurrierende Nutzungen (Besiedelung, 

Hochwasserschutz, etc.) oder auch der Grundstückserwerb dem Bau von WKA im Wege. 

Somit kann in Einzelfällen selbst das minimale technische Potenzial nicht vollständig 

genutzt werden. Diese Nutzungsbeschränkungen gilt es für potenzielle Standorte zu 

prüfen. Grundsätzlich gelten Flüsse als energetisch sehr gut genutzt, wenn ihr genutztes 

Potenzial nahe an das maximale technische Potenzial heranreicht oder dieses sogar 

übersteigt. 
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Abbildung 4: Vom Linienpotenzial zum technischen Potenzial [8] 

 

2.3. Genutztes und ungenutztes Potenzial 

Genutztes Potenzial 

Daten über die zurzeit bestehenden Anlagen in der kreisfreien Stadt Rosenheim und im 

Landkreis Rosenheim wurden vom Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt 

Rosenheim zur Verfügung gestellt. Für die Studie wurden nur Laufwasserkraftwerke 

berücksichtigt, die sich in den betrachteten Flüssen befinden. Die mittleren 

Jahresarbeiten aller WKA eines Flusses addiert ergeben dessen momentan genutztes 

Potenzial, es handelt sich um den Teil des gesamten Abflusslinienpotenzials eines 

Flusses, der innerhalb eines Jahres durch Wasserkraftanlagen in elektrische Energie 

umgewandelt wird. Das genutzte technische Potenzial wird zu jedem der in der Studie 

betrachteten Flüsse separat berechnet, die Formel dafür lautet: 

 

iEE ,WKAgenutzt S=  

 

genutztE  momentan genutztes Potenzial [Wh] 

iE ,WKA  mittlere Jahresarbeit einer Wasserkraftanlage i [Wh] 



 

Vorgehensweise 

 

 

 

 

Seite | 15 

Ungenutztes Potenzial 

Subtrahiert man das momentan genutzte Potenzial eines Flusses von dessen 

technischem Wasserkraftpotenzial, so erhält man das derzeit ungenutzte Potenzial des 

betrachteten Gewässers: 

 

genutzttechnungenutzt EEE -=  

 

ungenutztE  derzeit ungenutztes technisches Wasserkraftpotenzial [Wh] 

 

Berücksichtigt man bei dieser Berechnung, dass das wirkliche technische Potenzial kein 

bestimmter Wert ist, sondern ein Bereich, der vom minimalen technischen Potenzial bis 

zum maximalen technischen Potenzial reicht, so erhält man auch einen Bereich für das 

ungenutzte Potenzial eines Gewässers: 

 

genutztmintechn,minungenutzt, EEE -=  bzw.  genutztmmaxtechn,maxungenutzt, EEE -=  

 

Das minimale ungenutzte Potenzial kann, falls vorhanden, relativ sicher nutzbar gemacht 

werden, wenn keine konkurrierenden Nutzungen wie Hochwasserschutz, Besiedelung, 

etc. vorliegen. Im besten Fall ist das genutzte Potenzial gleich dem maximalen 

technischen Potenzial oder sogar größer, dann verfügt das betrachtete Gewässer über 

kein ungenutztes Potenzial mehr. 
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3. Betrachtung der einzelnen Fl¿sse 

3.1. Inn 

Übersicht 

 

Abbildung 5: Übersicht Inn, erstellt mit FIN-View 3 

 

Der Inn ist ein Fluss I. Ordnung [1], der auf seinem Weg von seinem Quellgebiet in der 

Schweiz über Österreich bis zur Mündung in die Donau bei Passau knapp 520 km 



 

Betrachtung der einzelnen Flüsse 

 

 

 

 

Seite | 17 

zurücklegt. Über eine Länge von 13,5 km bildet der Inn die Grenze zwischen Österreich 

und Deutschland, genauer gesagt dem Landkreis Rosenheim. Bei Flusskilometer 217,5 

tritt der Inn im Süden in den Landkreis ein und verlässt diesen im Norden bei Kilometer 

147,2 wieder. Insgesamt legt der Inn so im Landkreis Rosenheim eine Strecke von 

70,3 km zurück, wobei zahlreiche kleinere Flüsse und Bäche in den Inn münden. Unter 

ihnen befinden sich Kieferbach, Auerbach, Euzenauer Bach, Steinbach, Sims, Mangfall, 

Murn, Hammerbach und Attel. Einen Überblick über den Verlauf des Flusses durch den 

Landkreis Rosenheim gibt Abbildung 5. 

 

Grundlagendaten 

Für den Inn wurde wie in Kapitel 2.2 beschrieben mit Google Earth und FIN-View 3 ein 

Höhenprofil (Abbildung 26) erstellt und der mittlere Abfluss über den Verlauf des Flusses 

(Abbildung 27) ermittelt. Die Höhendifferenz, die der Fluss auf seinem Weg durch den 

Landkreis Rosenheim überwindet, beträgt 56 Meter, der mittlere Abfluss liegt zwischen 

300 und 360 m³/s. 

Für die Berechnung des minimalen technischen Potenzials wurde das Naturschutzgebiet 

Vogelfreistätte Innstausee bei Attel und Freiham, das der Inn auf einer Länge von 7,6 km 

durchfließt (Abbildung 6), als Null-Potenzial-Flächen betrachtet. Weitere FFH- und SPA-

Gebiete betreffen nur die Innufer und wurden deshalb bei der Berechnung nicht näher 

berücksichtigt. 
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Abbildung 6: Schutzgebiete Inn, erstellt mit FIN-View 3 

 

Wasserkraftpotenzial 

Der Inn verfügt im Landkreis Rosenheim über ein theoretisches Linienpotenzial von 

1.576 GWh pro Jahr, dies entspricht 87 % des in dieser Studie untersuchten 

theoretischen Gesamtpotenzials. Berücksichtigt man die Natura 2000-Gebiete und 

verwendet die Wirkungs- und Nutzungsgrade großer Flüsse bzw. Anlagen, erhält man 

nach der in Kapitel 2.2 gezeigten Berechnung einen Minimalwert für das technische 

Potenzial des Flusses in Höhe von 635 GWh pro Jahr und ein Maximales Potenzial von 

965 GWh pro Jahr.  

Am Inn gibt es sechs Standorte, an denen große Wasserkraftanlagen Energie erzeugen, 

siehe dazu Abbildung 5. Das dadurch momentan genutzte Potenzial des Inns beträgt im 

Mittel etwa 1.035 GWh pro Jahr und übersteigt somit sogar den berechneten Wert des 

maximalen technischen Potenzials. Das zeigt, dass der Inn bessere Wirkungs- oder 

Nutzungsgrade aufweist, als dies für einen stark ausgebauten, staugeregelten Fluss 

dieser Größe normalerweise der Fall ist. Ungenutztes Potenzial gibt es im Inn also nicht, 
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somit bleibt zur Steigerung der Energiegewinnung nur noch die Verbesserung 

bestehender Anlagen, welche in einer Studie [12] aus dem Jahr 2011 genauer untersucht 

wurden. 

3.2. Mangfall 

Übersicht 

 

Abbildung 7: Übersicht Mangfall und Ausleitungen, erstellt mit FIN-View 3 

 

Die Mangfall ist der zweitgrößte Fluss im Landkreis Rosenheim, sie ist der Abfluss des 

Tegernsees im Landkreis Miesbach und mündet von Westen her kommend bei 

Rosenheim in den Inn, sie zählt zu den Gewässern I. Ordnung [1]. Die Gesamtlänge der 

Mangfall beträgt 58 km, davon legt sie 31,3 km im Landkreis Rosenheim zurück. Die 

größten Zuflüsse auf ihrem Weg durch den Landkreis sind die Leitzach, 

Kaltenbrunnbach, Glonn und Kaltenbach (Kalten), außerdem wird das Wasser des 

Leitzach-Staubeckens in die Mangfall geleitet. Die Mangfall verfügt über zahlreiche 

Ausleitungen, diese dienten dazu, das Wasser der Mangfall nutzbar zu machen um 

Mühlen zu betreiben oder die Holztrift zu erleichtern. Zu diesen Ausleitungen gehören 

unter anderem der Mühlbach, der Triftbach, der Mangfallkanal sowie der Hammerbach. 

Diese Maßnahmen haben zur Folge, dass der Pegel der Mangfall stark verringert wurde, 

was wiederrum ökologische Probleme aufwirft. Um die Ökologie des Flusses zu 

verbessern wird seit geraumer Zeit versucht, durch verschärfte Genehmigungsverfahren 

die Restwassermenge der Mangfall zu erhöhen. In dieser Arbeit sind die Ausleitungen, 

welche wieder in den Fluss zurückgeleitet werden, also Mühlbach, Triftbach und 
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Mangfallkanal mitberücksichtigt. Eine Übersicht über den Flussverlauf der Mangfall und 

ihrer Ausleitungen ist in Abbildung 7 dargestellt. 

 

Grundlagendaten 

Das Höhenprofil der Mangfall für den Landkreis Rosenheim (Abbildung 28) zeigt eine 

Höhendifferenz zwischen dem Eintritt des Flusses in den Landkreis und der Mündung in 

den Inn von 118 Meter. Die Strecke, die der Fluss im Landkreis zurücklegt, beträgt 

31,3 km, der mittlere Abfluss inklusive der Ausleitungen Mühlbach, Triftbach und 

Mangfallkanal variiert dabei zwischen 6 und 23 m³/s (siehe Abbildung 29). 

Die Mangfall durchquert im Landkreis Rosenheim zwei FFH-Gebiete. Insgesamt befindet 

sich eine Flussstrecke von 3,2 km in Schutzgebieten, diese in Abbildung 8 dargestellten 

Bereiche wurden für die Berechnung des minimalen Potenzials als nicht nutzbar 

angesehen.  

 

Abbildung 8: Schutzgebiete Mangfall, erstellt mit FIN-View 3 










































































